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- Unsere Erfolgsgeschichte r_f

Ausgezeichnet. 2 O ] 5
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GRUNDERPREIS | = .. Uber 50 Monitoringinstallationen
SIEGER 2011

Uber 40 erfolgreiche EnMS-Einfihrungen

Uber 500 durchgefiihrte Energieeffizienzprojekte

2007
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U
- Notwendigkeit eines Smart Industrial Consumer hip

Veranderungen * Reduzierung des Verbrauches

der Energiewende « Umstellung von fossiler auf regenerative Erzeugung
« Zunehmender Anteil an dezentraler Erzeugung
- Bidirektionaler Energiefluss (Prosumer)

Bisher liegt der Schwerpunkt der Diskussion fiir ein Smart Grid
auf Erzeugung und Netze. Ohne intelligente Verbraucher ist ein
Smart Grid aber nicht umsetzbar.

Mehr als 70% des Stromes werden in Industrie, Handel,
Gewerbe und Dienstleistung benotigt
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O
Was ist ein Smart Consumer ? hi/o

Kenntnis aller relevanten Energiestrome zu
jedem Zeitpunkt

Bewertu ng iiber geeignete Kennzahlen und Benchmarks

Prog nose in Abhdngigkeit von Produktionsprogramm
und Umgebungsbedingungen (z.B. Wetter)

Ei ng riffs mog lichkeit iiber vorausschauende Steuerungs- und

Regelungstechnik zur kosten- und
verbrauchsoptimierten Betriebsweise
innerhalb definierter Korridore
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- Zielsetzung Smart Consumer f

L]

Verbrauchsreduzierung

« Moglichst flexible Wahl der
Energietrager

Kostensenkung

- Kostenglinstige Energiebeschaffung
« Teilnahme am Regelenergiemarkt
- Lastmanagement fiir Verteilnetze




.
= Projekt Smart Consumer hjo

,Energieeffizienz durch systemische Kopplung von
Energiestromen mittels intelligenter Mess-,
Steuer- und Regeltechnik”

Laufzeit: 01.07.2014 - 31.12.2017
Projektvolumen: ca. 10 Mio. €
Projektpartner: Limodn, IdE, Arburg, Imtech, Ferrero, Junghans

Gefordert durch:

* Bundesministerium
fiir Wirtschaft
und Technologie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages
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e G.p
- Projektziele -
Smart KWK“ - Steigerung des Warmenutzungsgrades
9 von KWK-Anlagen
Umriustung der Produktionsmaschinen
auf Thermalodlversorgung
”Smart Kl | ma“ - Effizienzsteigerung im Bereich der Klimatisierung

Optimierung und Verknupfung der
thermischen Energiestrome

Verknupfung von Energiestromen in Produktion,
TGA und Energieversorgung
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O
Zentrale Bausteine fiir einen Smart Consumer hf/o

1. Energiemonitoringsystem

2. Benchmarkdaten

3. Vorausschauende Steuerung

4. Modifizierte Anlagen- und Maschinentechnik

5. Betriebsinterne Netze und ggf. Speicher
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- Flexible Messdatenerfassung

Abrechnungen, Verbrauchslisten
(Handeingabe, Excelimport)

Feldbusanbindung via Modbus TCP
(M-Bus, Profibus, Profinet etc.)

& ERP- und PPS-Systeme
SOL Server | (z. B. SAP oder Progress) SO
AN Datenban k-
o Betriebsdatenerfassungssystem,
HE Gebaudeleittechnik
i%%@ Systemkomponenten
(z.B. Airleader oder Kaeser Air Control)
Modbus®
Datenbankanbindungen via
ODBC (Oracle, Excel, SQL-Server)
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Energiemonitoring

-
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CJ
- Darstellung von Verhiltniszahlen/Kennlinien ?

Verwendung verschiedener
TreibergroRen

[ erster ki s @ @ & (z.B. Produktionsleistung,

. m Temperatur, Komplexitat)
- Trkerval @ Minirmurn Grenzwerte :&
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Zeitraurn Aktualisicren -
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Topologie
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= Vorausschauende Steuerung r_?
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Praxisbeispiel Spritzguss

10
Lb

8 Ausgangssituation

Strom: 330 MWh/a
Warme: 300 MWh/a

Kalte: 330 MWh/a

Liftung
[ strom [MwWh/a]
B Warme [Mwh/a]
[ Erdgas [MWh/a] Strom: 27 MWh/a Kalte: 545 MWh/a
3 Druckluft [m=/a] !
= alte (MWl Freikiihler

strom: 930 MWh/a Kalte: 1.600 MWh/a

Kompressionskilte
Strom: 4.290 MWh/a
Strom: 6.627 MWh/a

Erdgas: 555 MWh/a Warme: 300 MWh/a Strom: 462 MWh/a Druckluft: 2.597.000 m?/a

Heizkessel
Druckluftkompressor

Handlingsysteme
Druckluft: 1.399.000 m?/a

Energiebezug: Strom und Erdgas
Rahmenbedingungen: Strom: 264 MWh/a

. Spritzgussanlagen (ca. 50 Maschinen) mit
Granulattrocknung

. Kihlung mit Kompressionskalte und Freikiihler
fir Maschinen und Hallenklimatisierung

. Hallenliftung (Mischliiftung)

. Druckluft far Granulattrocknung und Handling

. Kleines Lager mit Versand Strom: 66 MWh/a
Warme: 200 MWh/a

*  Verwaltung und Werkzeugbau

Granulattrockner

Strom: 198 MWh/a

Beleuchtung

Sonstiges

Spritzguss



Praxisbeispiel Spritzguss

Optimierte Situation

10

B8 Strom [Mwh/a]
I wWirme [Mwh/a]
[ Erdgas [MWh/a]
B Kalte [MWh/a]

Erdgas: 9.038 MWh/a

KWK-Anlage

Optimierung:

« KWK(K)-Anlage

« Thermal6lbeheizte Plastifiziereinheit
* Parameteroptimierung SGM

« Granulattrocknung

+ Handling
» Kiihlkonzept
« Luftung

* Beleuchtung
» Einspeisung von Strom
* Drucklufterzeugung

Strom: 203 MWh/a

Einspeisung Strom

Strom: 110 MWh/a
Warme: 100 MWh/a

Kalte: 110 MWh/a

i
{ Liftung
|

. |
Strom: 25 MWh/a | Kalte: 496 MWh/a

Freikiihler

Kélte: 1.649 MWh/a

Absorptionskélte
Warme: 2.513 MWh/a

AN Strom: 3.260 MWh/a

N Warme: 858 MWh/a

™ Strom: 30 MWh/a

A b

h Handlingsysteme

Strom: 39 MWh/a
™, Wirme: 156 MWh/a

\
) Granultattrockner

. Strom: 139 MWh/a
,

Beleuchtung

Strom: 44 MWh/a
Warme: 200 MWh/a

Sonstiges

Spritzguss
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Mdgliche Kostenreduzierungen in € pro Jahr

Praxisbeispiel Spritzguss

Reduzierung der Energiekosten bis zu: /
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LIMON
Energie- .— __________ .—“—“““_“_““““"“““""";_"""":_": _____________________
SR Wir steigern Ihre Energieeffizienz.

Entscheiden Sie sich fur ganzheitliche Malinahmen von Limon.

Dipl. Wirtsch. Ing.
Maximilian Dettner M.Sc.
Projektingenieur

T. +49 561 220 704-34

F. +49 561 220 704-99
dettner@limon-gmbh.de

Monitoring

Planung

Limén GmbH
GroRe Rosenstralle 21
D-34117 Kassel

T. +49 561 220 704-0
F. +49 561 220 704-99

www.limon-gmbh.de
info@limon-gmbh.de

In Deutschland ist Limén mit Bliros an vier weiteren Standorten vertreten:
Frankfurt, Hamburg, Hannover und Mannheim
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